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(Enligt Västfastigheters rutin)
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. Blixtljus och akustisk signal larmar om gaslarm D

Kontrollera vilken gas som larmar i displayen.
Rod text lyser vilken gas som larmar. Kvittera
akustiska signalen

Sténg ventilen for larmande
gassort / gassorter

Anslut gasslang fran gasflaskan till
reservanslutningen

Oppna flaskventilen férsiktigt.

Anlaggningen skall nu fungera.
Blixtljus och kallelsesystem skall
slockna

Kontrollera gasméngd kontinuerligt
vid férbrukning av reservgas.
Full tub visar 200 bar

Om larmet inte slutar och vid
. gasbestéllning kontakta sjukhusets
driftavd  010-4413550
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