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Bakgrund och syfte

Slutenvardsdos avser maskinell dosdispensering av lakemedel for

slutenvarden dar tabletter och kapslar packas maskinellt for varje patient.

I slutenvirdsdosverksamheten vid SU:s lokaler p& Ostra sjukhuset bedrivs
maskinell dosdispensering i produktionslokalen (dosrum 4212.09.005).
Har finns dosmaskiner som producerar dospasar innehéllande lakemedel i

form av tabletter och kapslar.

Lokalerna ska uppfylla hoga hygien- och hog sakerhet i enlighet
Lakemedelsverkets foreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell

dosverksambhet.

Vid produktion av dospasar finns krav med avseende pa att
lufttemperaturen, luftfuktighet och lufttryck i dosdispenseringslokalen inte

avviker fran gransvarden enligt nedan:

e Rumstemperatur 15—25° C
e Luftfuktighet max 55 %
e Mitbart overtryck <5 Pa

Kontroll av gransvarden for forvaringsforhdllanden, dvs temperatur,
luftfuktighet och lufttryck, 6vervakas kontinuerligt i produktionslokalen.

Overvakning sker dygnet runt via Vistfastigheter drifts styrsystem.

Slutenvardsdos lokaler SU/Ostra kriver ett heltickande inbrottslarm.
Lokalerna ar aven forsedda med kortlasare, inbrottslarm, overfallslarm

och brandlarm.

Bastjanst

e Inbrottslarmets/Overfallslarmet funktion uppritthalls, kontrolleras
och dokumenteras arligen, eventuella avvikelser atgardas.
e Normal rutin for Drift, Tillsyn och Skotsel (DTS) av

ventilationsaggregat utfors minst en gang per ar, vilket skall
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planeras att utforas i samrad med verksamheten. OVK utfors vart
tredje ar.
e Overvakning via styrsystem av:
o Lufttryck
o Luftfuktighet
o Lufttemperatur
e Fastighetsberedskap och larmmottagning i hemmet utanfor
ordinarie arbetstid i syfte att sdkra fastighetssystemens funktion.
o Tillse att tryckgivare, luftfuktighetsgivare och temperaturgivare ar
kalibrerade vid installation och att givarna (sensorerna) kalibreras

en gang per ar.

Utokad Bastjanst

e Upprattande av tillsyn och skotselrutin i regionomréade
Vistfastigheter drifts underhéllssystem.
e Skicka en arlig servicerapport i oktober till Slutenvardsdos

SU/Ostras funktionsbrevlada su.dosenheten @vgregion.se

innefattande senaste:
o Provningsrapporten pa inbrottslarmet.
o Kalibreringsrapporten pa tryck, luftfuktighet och
lufttemperaturgivare.
o Kalibreringsrapporten pa matinstrumenten
o Protokollet avseende OVK besiktning

o Servicerapporten avseende ventilationen Objektsomfattning

Objektsomfattning

4212, plan K1, rum 09.005

Kund/malgrupp

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhet: Lakemedel
Sjukvardsapoteket VGR/SU, Slutenvirdsdos SU/Ostra. Ansvar hos
kunden: 731-54650 Slutenvardsdos
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Tjansteomrade/Aff-kod

e V8300 — Luftbehandling
e V8600 — Siakerhetsteknisk anlaggning

Kostnad

Priser baseras pa den i VGR:s kundrad beslutade prislistan for Fastighet,

stod och service prislista.

Debiteringsmodell/redovisning

Kostnader debiteras l1opande manadsvis. Kostnader drivna av

overenskommelsen debiteras 731—54650. I rapporten ska det framga:

e Ansvarsnummer (731-XXXXX)
e Byggnad

e Installationstyp

e Arbetskostnad

e Materialkostnad

Vid avvikande gransvarden ska regionomrade
Vastfastigheter drift dtgarda enligt nedan:

Hiindelse/ Tidpunkt |Atgirder Aterkoppling efter atgir
Larm d till

1 = I forsta hand
2 = I andra hand

Vistfastigheter

Rumstemp Vardagar | Paborja felsokning 1. Slutenvardsdos telefon
<15°ller >25° | dagtid /vidta atgarder. 2. Slutenvardsdos mail
Rumstemp Beredskaps | Paborja felsokning Avvakta med

<15° eller >25° | tid /vidta atgarder aterkoppling till

nistkommande vardag
1. Slutenvardsdos telefon

2. Slutenvardsdos mail

Luftfuktighet > | Vardagar | Paborja felsokning
1. Slutenvardsdos telefon

55% dagtid /vidta atgarder.
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2. Slutenvardsdos mail

Luftfuktighet > | Beredskaps | Paborja felsokning Avvakta med

55% tid /vidta atgarder. Finns v | aterkoppling till
erksamheten pa plats | niéistkommande vardag
for hjalp med tilltrade, |1. Slutenvardsdos telefon
starta vid behov luftavf | 2. Slutenvardsdos mail
uktare

som forvaras i lakemed

elsenhetens dosrum:

4212.99.005
Maitbart Vardagar | Paborja felsokning/ 1. Slutenvardsdos telefon
overtryck <5Pa | dagtid vidta atgarder 2. Slutenvardsdos mail
Matbart Beredskaps | Paborja felsokning/ Avvakta med
overtryck <5Pa |tid vidta atgarder aterkoppling till

nistkommande vardag
1. Slutenvardsdos telefon

2. Slutenvardsdos mail

Ansvarsgranser

Vastfastigheter drift ansvarar for att:

e Informera berord driftpersonal om innehaéllet i 6verenskommelsen.
e Lokalens funktion uppratthalls enligt myndighetskrav och internt
driftuppdraget med tillhorande besiktningar och dokumentering.

Kunden ansvarar for att:

Meddela regionomrade Vastfastigheter drift omedelbart vid forandring av
uppgifter, tex telefonnummer eller mail. Informationen ska skickas till

Vastfastigheters kundtjanst vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se

alternativt per telefon till Vastfastigheters kundtjanst pa 010-441 35 oo.

Overfallslarmet testas i samrad med Trygghetscentralen. Vid fel/avvikelse
anmals det vidare till regionomrade Vastfastigheter drift for atgard.

Informera berord personal om innehéllet i 6verenskommelsen.
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Utskrift av loggar sker, (skala per dygn) avseende lufttemperatur,
luftfuktighet och lufttryck utfors av personal pa Slutenvardsdosenheten
SU/Ostra via inloggning i WebPort.

Ovrigt

Vid behov av att utfora fastighetsrelaterad akut atgéard i lokalen s som till
exempel vattenldacka pa obemannad tid kan regionomrade Vastfastigheter
drift kontakta Trygghetscentralen for tilltrade till Slutenvardsdos SU
Ostras lokaler och parallellt med det ska FFSS Tjinsteman i Beredskap
(TIB) kontaktas som i sin tur ska kontakta SU:s TIB.

Om tilltrade behovs till lokalen for att hantera avvikelser i temperatur,
tryck och fukt kopplade till 6verenskommelsen hanteras det om
verksamheten finns tillginglig pa platsen for hjalp med tilltrade. I annat

fall kontaktas verksamheten nastkommande vardag.

OBS! For att sakerstalla tillrackliga hygienforhallanden ska sarskild
kladsel anvandas i dosrum (4212.99.005). Rock, skyddsmossa och
skooverdrag forvaras och tas pa i sluss (4212.99.004). Instruktion for

pakladning finns pa plats.

Kontaktuppgifter

Kontakt med Slutenvardsdos:

1. Telefon.nr: 031-343 47 42

2. Funktionsbrevlada: su.dosenheten@vgregion.se

Kontakt med Vastfastigheter Drift:

e Telefon.nr: 010-441 35 00

e E-post: vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se
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Information om handlingen

Handlingstyp: Leveransbeskrivning

Giiller for: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fastighet stod och
service, Vastfastigheter drift

Innehallsansvar: Peter Svensson, (petsvio), Omradeschef

Granskad av: Thomas Karlsson, (thoka1s), Driftchef, Patrik
Lovstrom, (patlo3), Driftchef, Anna Olsson, (annol231),
Enhetschef

Godkiand av: Thomas Bjarnemo, (thobj2), Regionomradeschef
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