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Brandskydd NIVA 

Revideringar i denna version 
Oktober 2026: text revidering2 

Syfte 
Att klargöra vilken utrustning och vilka rutiner som gäller för brandskydd på 

NIVA 

Arbetsbeskrivning 
 

Lokala anvisningar vid NIVA 

På avdelningen finns: 

• Brandslang 3st (i korridoren där expeditionerna finns, bredvid dörren till 

orena diskrummet, bredvid dörren till soprummet).  

• Kolsyresläckare 2st (en i korridoren där expeditionerna finns, en på 

väggen på vänster sida av gången till kompaktförrådet). 

• Skumsläckare 2st (i hisshallen bakom dörren vid utgång öster och i 

närståenderummet). 

• Brandfilt 3st (på samma ställen som kolsyresläckarna och 1st i 

närståenderummet). 

• Gul självlysande väst (på hyllan ovanför kolsyresläckaren vid gången till  

Kompaktförrådet). 

• Brandskyddspärm (på hyllan ovanför kolsyresläckaren vid gången till 

kompaktförrådet). 

• Ficklampa på väggen över reflexväst. 

• Svart märkpenna för att markera på dörr med X att rum är utrymt. 

 

Brandslangen släcker textilier, papper och trä. 

Kolsyresläckare släcker elektrisk utrustning ex vätskor och oljor. 
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Skumsläckare släcker tyg trä papper plaster och vätskor. 

Brandfilt kväver branden. 

 

Fria utrymningsvägar  

Se till att utrymningsvägar är fria från diverse utrustning och lösa föremål 

Brandsläckningsutrustning får absolut inte blockeras. 

 

Utrymning 

Räddningsledare bedömer evakuering i samråd med medicinskt ledningsansvarig 

läkare. 

Alla rum är en brandcell, stanna kvar och invänta direktiv. 

Om evakuering blir aktuell från patientsal på grund av rökutveckling kan 

evakuering ske till CIVA.  

IVA-hissarna får användas om brand är på NIVA. 

 

Första brandstyrkan 

Securitas från Trygghetscentralen tele 26500 är första brandstyrka på sjukhuset. 

 

Uppsamlingsplats  

Vid utrymningstavlan (placerad i patientkorridoren på väggen bredvid ingången 

till kompakten) för de personer som befinner sig i korridoren. 

 

Övrigt 

Alla dörrar skall vara stängda för att hindra rökspridning. 

 

Innan det brinner  

Lär dig vilka instruktioner som gäller vid brand på avdelningen. Läs igenom 

brandskyddshandboken och fråga din arbetsledare. 

Ta reda på var brandredskapen finns, var utgångarna finns och var trapporna 

mynnar. 

Tänk på att utrymningsvägarna måste hållas fria och inte blockeras av vagnar, 

stolar, bord och dylikt. 

Observera att utrymningsvägarna är markerade med gröna skyltar. 

Branddörrar får ej blockeras. 

Ta dig tid att studera utrymningstavlan innan det börjar brinna. 

 

 

 

 

Rubrik: Brandskydd NIVA

Dokument-ID: SU9805-1593997-904

Version: 6.0



 

 3 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

När brandlarmet går: 

• Den/de medarbetare som är först fram till åtgärdskortet tar rollen som 

utrymningsledare. Utrymningsledaren följer och agera enligt punkterna 

nedan och ska ta på sig reflexväst. 

• Gå till branddisplayen (placerad på väggen utanför blodgaslabrummet) för 

att se var brandlarmet har utlösts. 

• Om larmet kommer från våningen ovanför eller under NIVA eller på 

NIVA går det inte att kvittera (endast brandkåren kan det). 

• Om larmet gäller NIVA följ instruktionerna på åtgärdskorten. Finns vid 

utrymningstavlan bredvid gången till kompaktförrådet. 

• VARNA. Påkalla allas uppmärksamhet och informera om läget. Vid 

behov av utrymning - Hänvisa alla till enhetens förutbestämda 

återsamlingsplats. Vid behov av utrymning följ de gröna 

utrymningsskyltarna till utrymningsväg, se markerade vägar ut på er 

utrymningsplan. Fördela åtgärdskort/arbetsuppgifter till medarbetare. I 

vilken ordning nedan uppgifter ska utföras får du själv bedöma utifrån den 

aktuella situationen.  

• RÄDDA Sök systematiskt igenom er enhet. ▪ Ta hjälp av kollega om det 

behövs. ▪ Kontrollera alla utrymmen. Kontor, patientrum, toaletter, förråd 

etc. ▪ När du kontrollerat att ett rum är tomt, stäng dörren efter dig för att 

hindra spridning av brand/rök.  

•  SLÄCK Om möjligt släck branden ▪ Använd handbrandsläckare, 

brandslang eller brandfilt. Rikta släckarens munstycke mot basen av elden 

– inte upp mot lågorna. ▪ Stäng dörren till platsen det brinner. 

•  LARMA ▪ Ring Räddningstjänsten, telefon (00) 112 ▪ På NIVA går det 

även att larma direkt via larmknapp ▪ Larma även via sjukhusets 

nödnummer 39090. (Från mobil 031-343 9090) När du ringer och larmar 

uppge alltid ▪ Var det brinner ▪ Vad som brinner 

 

Följ åtgärdskorten: 

1. Varna 

2. Rädda 

3. Släck 

4. Larma 

5. Säkerhetsåtgärder 

 

• Om det inte är brand på NIVA, skicka en person och kontrollera om det 

brinner på avdelningen där larmet utlösts. 

• Informera till IVA-salarna att det inte brinner på NIVA 

• Glöm inte att informera anhöriga. 
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• Använd ev öronproppar på patienterna, då det kan ta en stund innan larmet 

stängs av. 

• Avvakta brandkårens besked.  

 

Granskare/arbetsgrupp 

Eva Jägheden medicinsktekniskt ansvarig sjuksköterska NIVA, An/Op/IVA 

Område 5 SU 
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Information om handlingen 

Handlingstyp: Rutin 

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård 

Sahlgrenska, Neurointensivvårdsavdelning  
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