
. 

 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

Vårdhygien – Legionella, förebyggande 
insatser och åtgärder vid sjukdomsfall 

Gäller även för Capio Lundby Specialistsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Habilitering & Hälsa samt 

Sjukhusen i väster och är godkänd av respektive chefläkare. Kan även appliceras i 

primärvårdsverksamhet i Göteborg och södra Bohuslän.  

Förändringar sedan föregående version   
Ersätter tidigare version publicerad 2020-12-15.  

• Rutinen har ändrat namn  

• Ny skrivning i avsnitt om förebyggande åtgärd om spolning av tappställen och 

bortkoppling av duschslang från blandare.  

• I övrigt redaktionella förtydliganden.  

Syfte 
Förbygga insjuknande av legionella inom hälso- och sjukvård. Beskriva utrednings-

åtgärder vid sjukdomsfall. Utgör komplement till Vårdhandbokens mer omfattande 

avsnitt om Legionella, förebyggande åtgärder.  

Bakgrund 
Legionella pneumophila är en allmänt förekommande bakterie i jord och vatten. 

Legionella kan orsaka allvarlig lunginflammation (s.k. legionärssjuka). Inkubationstiden 

är 2–10 dygn, vanligast 5–6 dygn. Legionella är en anmälnings- och smittspårningspliktig 

sjukdom enligt smittskyddslagen.  

Legionella förökar sig lättast i stillastående vatten vid temperaturer mellan 20–45°C. 

Tillväxt sker framför allt i den biofilm som bildas i vattenledningsrör och dusch-slangar. 

För att undvika legionellatillväxt krävs bra cirkulation och rätt temperatur i 

vattensystemets alla delar. Se förebyggande åtgärder nedan. 

Rutin
Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Nahid Kondori, (nahko1), Enhetschef

Granskad av: Ingemar Qvarfordt, (ingqv), Universitetssjukhusö

Godkänd av: Anneli Fagerberg, (annfa26), Chefläkare

Giltig från: 2023-07-25

Giltig till: 2025-07-25

Rubrik: Vårdhygien - Legionella, förebyggande insatser och åtgärder vid sjukdom...

Dokument-ID: SU9992-381335686-100

Version: 15.0

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/infektioner-och-smittspridning/legionella-forebyggande-atgarder/oversikt/


 

 2 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

Smittväg 

• Legionella överförs till luftvägarna huvudsakligen genom inandning av legionella-

kontaminerat vatten i aerosolform, t.ex. från duschar, kyltorn, bubbelpooler eller 

inom industrin. 

• Smitta genom aspiration av legionellakontaminerat vatten kan förekomma. 

• Smitta mellan individer inom sjukvården finns inte beskrivet. 

Riskgrupper 

Äldre personer, särskilt de med nedsatt immunförsvar orsakat av sjukdom till exempel 

diabetes, kronisk lungsjukdom eller medicinering. Rökare löper också en större risk att 

insjukna. 

Kompletterande åtgärd vid diagnostik  

Diagnostik sker genom positivt antigentest i urin eller PCR-prov från nedre luftvägar. 

Legionellaantigen i urin har hög specificitet men fångar endast serotyp 1 (som orsakar 70–

90% av legionellapneumonier). Vid positivt legionellaantigen i urin är det angeläget att 

komplettera diagnostiken med andra metoder för att underlätta epidemiologisk utredning. 

Ett negativt antigentest i urin utesluter inte Legionellainfektion.  

Arbetsbeskrivning 

Patientnära och vårdrelaterat arbete 

• Patienter med legionellainfektion kan vårdas tillsammans med andra. 

• Grundläggande vårdhygieniska principer gäller. 

Åtgärder vid fall av Legionella 

Vårdhygien får via laboratoriet information om bekräftade fall och kontrollerar om 

vistelse på vårdinrättning skett i anslutning till insjuknandet. I förekommande fall görs 

kompletterande utredning i samråd med fastighetsansvarig, Smittskydd Västra Götaland 

och verksamheten.  

Vid fall där smittkällan kan finnas i samhället sker utredning av Smittskydd Västra 

Götaland tillsammans med respektive kommuns miljökontor. 

Förebyggande åtgärder – vårdenhetens ansvar 
• Vattentemperaturen på utgående varmvatten från varmvattenberedaren ska vara 

minst 60°C och vattnet vid tappstället ska vara minst 50 ̊C efter 1 minuts spolning. 

Vid misstanke om felaktig kall- eller varmvattentemperatur, eller om vattentrycket 

upplevs för lågt bör tappningsstationen felanmälas till fastighetsansvarig och inte 

användas i väntan på åtgärd. 

• Kranar och andra tappningsställen som aldrig används ska tas bort.  
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• Tappställen som stått oanvända mer än 3 dagar ska spolas igenom. Spola igenom alla 

kranar och duschar (vid spolning i dusch låt dörren stå öppen) enligt följande:  

1. Spola kallvatten i 1 min, känn med handen att det blir kallt.  

2. Spola varmvatten i 1 min, känn med handen att det blir varmt.  

• Åtgärd bör dokumenteras och signeras i checklista.  

• Duschslangen ska vara tömd på vatten mellan användningarna. Det kan lösas på flera 

sätt:    

 Duschslang kan förses med snabbkoppling (t.ex. nitokoppling). Koppla bort 

duschslang från blandaren efter varje användning, låt den hänga rakt ner utan att 

nudda golvet.   

 Duschblandare kan som alternativ förses med avrinningsventil.  

• Duschslang ska hängas på översta duschhållaren för att tömma slangen på vatten. 

• Duschslang ska vara ljustät och strilmunstycke ha stora hål.  

Andningshjälpmedel  

• Andningshjälpmedel rengörs och desinfekteras enligt leverantörs anvisning. 

Andningshjälpmedel som mekaniskt rengjorts i kranvatten ska sköljas av med sterilt 

vatten alternativt natriumklorid för att undvika spridning av legionella till patient. 

• Vid befuktning av andningsapparatur ska sterilt vatten användas. 

Övrigt 

Luftfuktare, vattenautomater, bubbelbad och ismaskiner bör inte förekomma i vårdmiljö. 

Ansvar och avsteg 
Linjechef på enheten ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare.  

Medvetet avsteg från att arbeta efter ett styrande dokument dokumenteras i patientjournal 

om avsteget är kopplat till patient. Övriga orsaker till avsteg rapporteras i MedControl 

PRO eller i befintligt avvikelsehanteringssystem. 

Relaterad dokument och kunskapsöversikt 

Relaterade dokument  

Legionella – läkarinformation. 2022-07-05 Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad 

Legionella, förebyggande åtgärder. Vårdhandboken 

Vårdhygien – Grundläggande vårdhygieniska principer. Riktlinje 
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Kunskapsöversikt 

Kunskapssammanställning legionella. Folkhälsomyndigheten  

BOV, Byggegenskap och Vårdhygien. Svensk Förening för Vårdhygien, 3.dje upplagan, 

ISBN 978-91-979918-6-5 

Arbetsgrupp och granskare 

Representanter arbetsgrupp Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

Roseli Sandbreck, hygiensjuksköterska  

Ingemar Qvarfordt, hygienläkare 

Granskare 

Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef Infektion, Sahlgrenska universitetssjukhuset 

Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland 

Thomas Karlsson, driftchef VVS sjukhusen Göteborg, Västfastigheter drift Västra 

Götalandsregionen 

Godkänt av  
Capio Lundby Specialistsjukhus   Ola Blomqvist, chefläkare 

Carlanderska sjukhuset  Karin Möller, chefläkare 

Habilitering & Hälsa   Anne-Berit Ekström, chefläkare 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset  Anneli Fagerberg, chefläkare 

Sjukhusen i väster   Jacob Wulfsberg, chefläkare 
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